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Közművezeték feltárás nélküli felújítása
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• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia:

– Tömlőző eljárások (link)

http://www.agriapipe.hu/videoPlayer?src[mp4]=/video/animation-cipp.mp4&src[ogv]=/video/animation-cipp.ogv&src[webm]=/video/animation-cipp.webm&iframe=true&width=640&height=480


Közművezeték feltárás nélküli felújítása

2022. november 05.Dr. Égető Csaba: Ivóvíz főnyomóvezeték geometriai felmérése, belülről…3

• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia:

– Spiráltekercselt eljárások (link)

http://www.agriapipe.hu/video/animation-spr-ro.mp4
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• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia:

– Tömlőző eljárások (link)

– Spiráltekercselt eljárások (link)

– Hagyományos csőbélelési technológia

http://www.agriapipe.hu/video/animation-cipp.mp4
http://www.agriapipe.hu/video/animation-spr-ro.mp4
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• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia:

– Hagyományos csőbélelési technológia
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• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia:

– Hagyományos csőbélelési technológia
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• Feltárás nélküli felújítás, azaz „No-dig” technológia előnyei:

– Nagyságrendekkel kevesebb földmunka (bélelési hossz általában 10-

250 m között)

– Gyors kivitelezés (átlagban 1 szakasz 1-3 nap alatt)

– Minimális forgalomkorlátozás (kis helyigény)

– Lényegesen kisebb környezeti ártalom (por, zaj, levegő szennyezés 

stb.)

– költségek: általában olcsóbb (burkolat, mélység, városi környezet 

stb.)

– 50+ év várható élettartam



Hogyan jön ide a geodézia?
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Az „Anyacső” geometriai felmérésével…
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Az „Anyacső” geometriai felmérésével…
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1. Projekt: GÖV – DN 800 - ~ 50 m (7 db cső)
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1. Projekt: GÖV – DN 800 – Abszolút toktörés
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- zárt sokszögvonal/trigonometriai 

magassági vonal mérése

- cső palást pontjainak mérése 

csőtengely számítása regresszióval



1. Projekt: Horizontális - és Vertikális iránytörés
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1. Projekt: Abszolút (térbeli) iránytörés
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Abszolút (térbeli) iránytörés:

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝛾



2. Projekt – „Anyacső” geometriai felmérése - Kihívások

2022. november 05.Dr. Égető Csaba: Ivóvíz főnyomóvezeték geometriai felmérése, belülről…15

Beszállásos munkavégzés:

- Emberi tartózkodásra nem alkalmas hely



2. Projekt – „Anyacső” geometriai felmérése - Kihívások
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Beszállásos munkavégzés:

- Emberi tartózkodásra nem alkalmas hely

- Működő ivóvíz vezeték  leürítést követően is 

veszélyes gázok, mikroorganizmusok  

Nitrogén ~ 78%

Oxigén ~ 21 %

Egyéb  ~ 1%

19% alá csökken (életveszély)



2. Projekt – „Anyacső” geometriai felmérése - Kihívások
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Beszállásos munkavégzés:

- Emberi tartózkodásra nem alkalmas hely

- Működő ivóvíz vezeték  leürítést követően is 

veszélyes gázok, mikroorganizmusok  

- Védekezés: Légtér kiszellőztetése + személyi 

légzésvédő eszköz alkalmazása



2. Projekt – „Anyacső” geometriai felmérése - Kihívások
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Beszállásos munkavégzés:

- Emberi tartózkodásra nem alkalmas hely

- Működő ivóvíz vezeték  leürítést követően is 

veszélyes gázok, mikroorganizmusok  

- Védekezés: Légtér kiszellőztetése + személyi 

légzésvédő eszköz alkalmazása



2. Projekt – „Anyacső” geometriai felmérése - Kihívások
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Magassági vonalvezetés



2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások
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Belépési pont Kilépési pont



2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások

2022. november 05.Dr. Égető Csaba: Ivóvíz főnyomóvezeték geometriai felmérése, belülről…22



2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Kihívások
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Eredmény
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Eredmény
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Eredmény
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2. Projekt – DN1000 - geometriai felmérése - Eredmény
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3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Kihívások
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• DN1600 – Sentab

• Teljes nyomvonal, abszolút iránytörésekkel

• 1155 m hosszon 

– ~ 155 m „zsák-szerű szakasz

– ~ 400 m átszellőztethető

– ~ 600 m átszellőztethető



3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Megvalósítás
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3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Megvalósítás
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3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Megvalósítás
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3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Megvalósítás
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• 5 nap mérés

• Kényszerközpontos sokszögvonal,

trigonometriai magassági vonal



3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Eredmények
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3. Pr. – DN1600 - geometriai felmérése - Eredmények
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Felhasznált irodalom
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• No-dig technológia – Varga Zoltán – Agriapipe Kft.

• Pureco Kft. – GÖV csövek

• FeWe Biztonságtechnika Kft.

• Gyurkó Gábor, Égető Szilárd - biztosítás



Köszönöm a figyelmet!
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